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Probenahmestelle Datum Mest.-Nr. Proben-Nr Uhrzeit T-Luft T pH Lf O2 SSI TB FB Ri SuS
°C °C µS/cm mg/l % mg/l

Ablauf Kühltürme OHplus GmbH 03.09.2019 1500305005 19W05436 10:55 22 30 8,6 2100 7 94 schwach getrübtschw. gelbohne 4,8
Ablauf Kühltürme OHplus GmbH 08.10.2019 1500305005 19W05904 11:00 12 28 8,7 1890 7,8 101 klar farblos ohne 6,4
Ablauf Kühltürme OHplus GmbH 29.10.2019 1500305005 19W06336 10:45 8 25,4 8,7 2090 7,2 89 klar farblos ohne 6,4
Kanal 1, Einlauf in Bode 03.09.2019 400033 19W05437 09:45 18 29,6 6,8 1690 5,9 79 klar farblos ohne <4,0
Kanal 1, Einlauf in Bode 08.10.2019 400033 19W05899 09:45 10 26,2 6,9 1690 5,9 74 schwach getrübtfarblos ohne 7,8
Kanal 1, Einlauf in Bode 29.10.2019 400033 19W06337 09:40 6 26 7,3 1940 5,5 69 klar farblos ohne <4,0
Gesamtablauf Neubetrieb 03.09.2019 430263 19W05435 10:40 22 24,8 7,3 15800 7,7 94 schwach getrübtschw. gelbohne 23
Gesamtablauf Neubetrieb 08.10.2019 430263 19W05903 10:50 11 27 7,2 21600 7,4 94 klar schw. gelbohne
Gesamtablauf Neubetrieb 29.10.2019 430263 19W06335 10:30 8 27,4 7,2 23000 6,6 84 klar farblos ohne 42
Gesamtablauf Neubetrieb 11.11.2019 430263 19W06628 11:20 4 23,7 7,3 18300 7,7 schwach getrübtschw. gelbohne
Kanal I, Athenslebener Weg 03.09.2019 431607 19W05432 11:05 22 30,9 6,7 1080 6,2 85 klar farblos ohne <4,0
Kanal I, Athenslebener Weg 08.10.2019 431607 19W05900 12:10 12 29 6,9 1240 6,7 88 klar farblos ohne <4,0
Kanal I, Athenslebener Weg 29.10.2019 431607 19W06332 10:55 8 27,3 7,1 2220 6 77 klar farblos ohne <4,0
Kanal I, Athenslebener Weg 11.11.2019 431607 19W06629 11:30 4 23,8 7,3 1620 6,7 schwach getrübtfarblos ohne
Kanal III, unterhalb Bahnwaage 03.09.2019 431609 19W05434 10:15 22 28,3 6,8 85500 6,3 82 getrübt bräunlich ohne
Kanal III, unterhalb Bahnwaage 08.10.2019 431609 19W05902 10:20 11 27,8 6,8 55000 6,4 83 getrübt bräunlich undefinierbar
Kanal III, unterhalb Bahnwaage 29.10.2019 431609 19W06334 10:10 8 23,3 7,8 102000 6,3 75 getrübt bräunlich ohne
Kanal III, unterhalb Bahnwaage 11.11.2019 431609 19W06631 10:00 3 22,8 7,3 64600 6,8 stark getrübtgräulich ohne
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Probenahmestelle Datum

Ablauf Kühltürme OHplus GmbH 03.09.2019
Ablauf Kühltürme OHplus GmbH 08.10.2019
Ablauf Kühltürme OHplus GmbH 29.10.2019
Kanal 1, Einlauf in Bode 03.09.2019
Kanal 1, Einlauf in Bode 08.10.2019
Kanal 1, Einlauf in Bode 29.10.2019
Gesamtablauf Neubetrieb 03.09.2019
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Gesamtablauf Neubetrieb 29.10.2019
Gesamtablauf Neubetrieb 11.11.2019
Kanal I, Athenslebener Weg 03.09.2019
Kanal I, Athenslebener Weg 08.10.2019
Kanal I, Athenslebener Weg 29.10.2019
Kanal I, Athenslebener Weg 11.11.2019
Kanal III, unterhalb Bahnwaage 03.09.2019
Kanal III, unterhalb Bahnwaage 08.10.2019
Kanal III, unterhalb Bahnwaage 29.10.2019
Kanal III, unterhalb Bahnwaage 11.11.2019

TOC NH4 NH4-N NO2 NO2-N NO3 NO3-N TIN TN P ges. Cl SO4 Na K
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

19 0,05 0,04 <0,066 <0,020 8,9 2 2 4,1 1,74 290 490 210 27
14 0,1 0,08 <0,066 <0,020 21 4,8 4,9 6,8 0,69 310 400 170 22
10 0,26 0,2 <0,066 <0,020 3,3 0,75 0,95 2,9 0,51 490 470 240 29

4,1 3,3 2,6 1,9 0,57 8,9 2 5,2 5,3 0,07 240 340 160 16
5,4 4,6 3,6 3,1 0,95 17 3,8 8,4 8,1 0,11 270 250 170 15
4,5 4 3,1 3,6 1,1 15 3,5 7,7 7,5 0,1 300 330 220 21
20 0,13 0,1 <0,33 <0,10 38 8,6 8,7 10 0,38 4700 1600 3100 120
28 0,15 0,12 <0,066 <0,020 80 18 18 19 0,11 6500 2000 3900 140
23 0,18 0,14 <0,066 <0,020 71 16 16 17 0,12 6900 2600 4400 180

4,1 5 3,9 1,2 0,37 8 1,8 6,1 6,1 0,09 160 320 100 14
4,7 7,9 6,1 2,4 0,72 15 3,5 10 10 0,11 110 220 99 11
4,3 7,7 6 2,3 0,71 13 2,9 9,6 9,3 0,08 470 270 140 23

4 10 7,8 4,6 1,4 25 5,6 15 14 0,1 150 380
41 32 37500
26 20 23100
52 40 47800

7,8 39 30 1,5 0,47 21 4,8 35 34 0,16 27400 410
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Probenahmestelle Datum

Ablauf Kühltürme OHplus GmbH 03.09.2019
Ablauf Kühltürme OHplus GmbH 08.10.2019
Ablauf Kühltürme OHplus GmbH 29.10.2019
Kanal 1, Einlauf in Bode 03.09.2019
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Gesamtablauf Neubetrieb 03.09.2019
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Kanal I, Athenslebener Weg 03.09.2019
Kanal I, Athenslebener Weg 08.10.2019
Kanal I, Athenslebener Weg 29.10.2019
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Kanal III, unterhalb Bahnwaage 03.09.2019
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Kanal III, unterhalb Bahnwaage 29.10.2019
Kanal III, unterhalb Bahnwaage 11.11.2019

Ca Mg GH CSB CSB-ber AOX Pb Cd Ni Cr Cu Hg GEi
mg/l mg/l °dH mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

250 44 45,1
240 39 42,6
330 43 56,1
160 36 30,7
110 26 21,4
140 33 27,2
550 140 109
660 170 132
790 210 159

150 32 28,4
100 22 19,1
230 57 45,3

<15 16 23 <40 <5 <20 <20 <20 <0,10 1

31 31 13 <100 <25 <100 <100 <100 0,84


